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ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Zebowice : www.zebowice.pl ,
www.zebowice.biuletyn.info.pl

Dotyczy :
Postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na :
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamowien
Publicznych Nr 259202 - 2014 z dnia 04.08.2014r

W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajacego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajgcy na podstawie postanowien zawartych w rozdziale Il pkt. 4 - 6 SIWZ udziela
wyjasnienia :

Pytanie 1

Jakie elementy oczyszczalni muszg by¢ monitorowane przez system czujnikéw?

Czy zamawiajacy wymaga zastosowania czujnika zaniku obrotéw watu (ktory bedzie
informowat o zerwaniu paska i braku napedu watu), czujnika przepetnienia oczyszczalni

(ktory bedzie informowat o zbyt wysokim poziomie sciekdw w oczyszczalni przy braku
odptywu), czujnika awarii pompy zawracania osadu i systemu kontroli awarii silnika
napedzajgcego wat oczyszczalni?

Odp.

Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia ( z dnia 12.08.2014r ) pkt. 2 ppkt. 6) i 13) :

6) oczyszczalnia ma by¢ wyposazona w system alarmowy na wypadek przerwy w pracy
oczyszczalni,

13) system kontroli pracy oczyszczalni musi zapewni¢ niezawodnos¢ funkcjonowania, a w
przypadku awarii, system musi zapewni¢ powiadomienie (dZzwiekowo lub swietlnie)
wiasciciela nieruchomosci, gdzie zamontowano oczyszczalnie lub bezpodrednio
Serwis,

Jak widac z powyiszego oczyszczalnia powinna by¢ wyposazona w takie czujniki i w takiej
ilosci aby zapewniaty natychmiastowe informowanie o wszelkich nieprawidtowosciach w
pracy.

Pytanie 2

Czy zamawiajacy dopuszcza wywoéz osaddw z oczyszczalni o przepustowosci 24001/d w razie
potrzeby 2 razy do roku?

Odp.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 15) wywoéz osadu nie powi-
nien nastepowac czesciej niz jeden raz w roku.

Pytanie 3

Czy Zamawiajgey dopuszcza urzadzenia réwnowazne {j. przydomowe oczyszczalnie
sciekéw spetniajgce wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 co jest potwierdzope raportem =z
badan wystawionym przez taboratorium notyfikowane oraz posiadajgce oznakowanie CE?

Odp.
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Odpowiedzi udzielono w pismie z dnia 07.08.2014r w pkt. 17.

Wojt Gmi jte
Ward zaja



