Gmina Zgbowice
ul. lzydora Murka 2
46-048 Zegbowice .

NIP 576-15-53-241, REGON 531413053

Nr sprawy : ROG. 271.7.2014. Zebowice, dnia 18.08.2014r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Zebowice : www.zebowice.pl ,
www.zebowice.biuletyn.info.pl

Dotyczy :
Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na :
Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zaméwien
Publicznych Nr 259202 - 2014 z dnia 04.08.2014r

- W toku prowadzonego postepowania do Zamawiajacego ztozono wnioski o wyjasnienie tresci
SIWZ. Zamawiajacy na podstawie postanowieri zawartych w rozdziale Il pkt. 4 - 6 SIWZ udziela
wyjasnienia ;

1. Jak ma wygladac system czerpakowy? Jakg powinien mie¢ catkowita powierzchnie
(objetosc)? Z jaka czestotliwoscig powinien on sie obracac?

Odp.

Wymaganla Zamawiajacego dla zamawianych przydomowych oczyszczalni Sciekéw ( dalej
POS ) opisane zostaty w rozdziale IV pkt. 2 — zmienionym w zawiadomieniu z dnia
12.08.2014r. Pozostate elementy POS nie sa ograniczane.

2. Czy dopuszcza sig zastosowanie zbiornika wykonanego z innego materiatu np. PE.

Odp.

Zamawiajacy w SIWZ nie okreslit z jakiego materiatu ma byé wykonany zbiornik. Opis
oczyszczalni nalezy traktowac, jako materiat pomocniczy, nie obowigzujacy.

3. Jak rozumie¢ podanie modelu i mocy silnika elektrycznego wskazujgce na jednego
producenta.

Odp.

Wymagania Zamawiajacego dla zamawianych przydomowych oczyszczalni éciekéw ( dalej
POS ) opisane zostaty w rozdziale IV pkt. 2 — zmienionym w zawiadomieniu z dnia
12.08.2014r. Pozostate elementy POS nie s3 ograniczane. Opis oczyszczalni nalezy traktowac,
jako materiat pomocniczy, nie obowiazujacy.

4. Czy dopuszcza sig zastosowanie oczyszczalni $ciekéw o innej technologii spetniajgce;
wymagania okreslone w PN EN 12566-3 A1:2009?

Odp.

Odpowiedzi udzielono w pkt. 1 w zawiadomieniu z dnia 12.08.2014r.

5. Na jakiej podstawie przyjeto g jedn na 200 I/d, gdy srednia w Polsce wynosi 100 -120
I/d, a w terenach wiejskich nawet ponizej 1001/d.
Odp.

Zgodnie z Poradnikiem dotyczacym gospodarki Sciekowej wydanym przez Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodnej opracowanym przez zespét autorki pod kierownictwem prof. Dr hab.
Marka Gorskiego, ilo$¢ wytwarzanych $ciekéw przez pojedyncze gospodarstwa domowe lub
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rolne moze wynosi¢ nawet do 5m3/d. Przyjeta wielkos¢ g jedn. nie jest zatem wielkoscig
zawyzona.

6. Oczyszczalnia ma by¢ obcigzona niskimi kosztami eksploatacyjnymi, a s3 one
uzaleznione od wielkosci oczyszczalni oraz kosztami obstugi i konserwacji np. prad
elektryczny i konserwacja silnika, wat rotujacy, amortyzacja itp. Jakie koszty uznajecie
za niskie — jak bedziecie to oblicza¢?

Odp.
Wszystkie wymienione w zapytaniu.

7. Czy do wszystkich oczyszczalni z drenazem przewiduje sie zgodnie z opisem
technicznym budowy oczyszczalni jeden, taki sam drenaz rozsaczajacy o wymiarach
1160x800x510 i poj. 300l z PP?

Odp.
Odpowiedz w zapytaniu 3.

8. Czy podanie typu i mocy silnika (BB i 50W) nie wyklucza innych producentéw z
postgpowania przetargowego?

Odp.
OdpowiedZ w zapytaniu 3.

9. Czy Gmina uzna referencje na budowe duzych oczyszczalni $ciekéw odpowiadajacych

wartoscig zawartym w SIWZ.

Odp.
Tak.
10. Czy po uptywie bezptatnej 60 miesigcznej gwarancji mozna prowadzi¢ odptatny serwis
pogwarancyjny.
Odp.

O tym bedzie decydowa¢ bezposredni uzytkownik czy uzytkownicy oczyszczalni.
11.

Czy gwarancja obejmuje osiagnigcie wymaganych parametréw éciekéw 0CzZysz-
czonych zgodnie z § 4 ust.1 zat. Nr 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 984)?
Jesli tak to w jakim okresie od odbioru kofcowego te parametry powinny by¢
osiagniete?
Odp.
Odpowiedz w rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 2) SIWZ.
12.
Kto jest uprawniony do poboru préb i wykonania badan tak aby zapewni¢ wia-
rygodnosc wynikéw?
Odp.
Za kompletne wykonanie zaméwienia odpowiedzialny jest wykonawca.
13.
Czy parametry te maja by¢ kontrolowane przez caly czas trwania 60 miesieczne]
gwarancji? Z jakg czestotliwoscig?
Kto ponosi koszty tych badan?
Odp.
O odpowiedzialnosci wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia zawarto zapisy w
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rozdziale IV pkt. 4, zwtaszcza w ppkt. 5) i 8) SIWZ.
14,

Czy przewiduje sie dochowania koniecznos$ci wentylowania oczyszczalni, w tym
wyprowadzenia instalacji ponad potaé dachu przytaczonego budynku?
Odp.
Oczyszczalnia powinna posiada¢ mozliwos¢ wentylowania, ale nie wymaga sie
wyprowadzania kanatu wentylacyjnego ponad potaé dachu przytaczanego budynku.
15.
: Czgstotliwo$¢ wywozu osadu zalezy réwniez od ilo$ci wprowadzanych zawiesin
(na co producent oczyszczalni nie ma wptywu) - jak wiec argumentowaé postu-
lowana czestotliwo$¢ wywozu osadu na 1 raz w roku?

Odp.
Przyjac czestotliwos¢ wywozu osadu jeden raz w roku.
16.
Czy dopuszcza sig¢ do przetargu oczyszczalnie o przepustowoéci 600 lub 900
1/d?
Odp.

Dobor oczyszczalni wynika z zapotrzebowania opisanego w przedmiarach robét, gdzie
podana jest wielkos¢ RLM. Przepustowos$é oczyszczalni wynika ze wzoru :
Qsr = g jedn. x RLM. Dla g jedn. = 200 I/d. Oczyszczalnie o jakie sktada zapytanie wykonawca
nie wystepuja. Nie dopuszcza sie oczyszczalni innych niz to wynika z przedmiaru robét.
37.
Jak nalezy rozumieé mozliwosé rozbudowy oczyszczalni ? Jako mozliwo$c zwiek-
szenia obcigzenia hydraulicznego przy zachowaniu tego samego zbiornika? 0 ile?
. Jak nalezy rozumie¢ mozliwo$é modyfikacji i zmian? Jako mozliwoé¢ zmiany
technologii?
Odp.
Nalezy rozumie¢ poprzez zwigkszenie obcigzenia hydraulicznego przy zachowaniu tego
samego zbiornika i technologii.
18.

Jakie koszty eksploatacyjne uznane sg za niskie?
Odp.
Nie ma takiego pojecia ,za niskich kosztéw”. Koszty eksploatacji maja by¢ niskie i obejmowaé
elementy, o jakich mowa m.in. w pkt. 6.
19. Gdzie ma by¢ zamontowany panek sterowniczy ?
Odp.
Panek sterowniczy nalezy zamontowac w budynku gospodarstwa domowego obstugiwanego

przez oczyszczalnie lub w hermetycznej skrzynce przy oczyszczalni.
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